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carpintería como una pieza completa 
para que las condiciones del conjunto 
sean adecuadas pues una falta de 
hermeticidad en las juntas, según se 
ha comprobado en un reciente estudio 
realizado en Francia por la Sociedad 
Fidier, puede multiplicar por 5 el co-
rrespondiente K del vidrio. En cual-
quier caso 105 vidrios aislantes· dobles 
son imprescindibles, incluso cón cale-
facción centralizada, concretamente 
con dos lunas de 4 mm. y cámara de 
aire de 6 mm. 
En el caso de zonas acústicamente 
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no solamente dobles sino de diferen-
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se encontrará ubicada al exterior del 
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local para reflejar las frecuencias gra-
ves habituales del tráfico rodado. 
En antepechos de terrazas de vi-
viendas el vidrio será templado de 8 
mm .. de espesor por razones de segu-
ridad frente a un posible impacto. 
En edificios que utilicen instalacio-
nes centralizadas de acondiciona-
miento de aire, debido al elevado cos-
to de la frigoría, se producen 
importantísimas reducciones de ener-
gía mediante ejecuciones de vidriería 
con vidrios dobles de absorción y re-
flexión contra la radiación solar. 
Aunque la incidencia económica es 
considerable, en zonas degradadas en 
cuanto a contaminación acústica exte-
rior se refiere, o bien ' con orientación 
Norte y expuestas a fuertes vientos la 
única solución conjunta eficaz consis-
te en la adopción de vidrios aislantes 
triples 105 cuales posibilitan, además, 
un interesante efecto de "colector so-
lar" mediante convección interior de 
aire. 
3.8. Tabiquería 
En cuanto al diseño y construcción 
de las particiones interiores se refiere 
es menester tener bien presente el 
concepto de compartimentación frente 
a agentes exteriores (temperatura, so-
nido, seguridad y fuego) que paulatina-
mente van adquiriendo los cerramien-
tos interiores. Ello conlleva, como 
criterio general, el aumento de espe-
sores de tabiquería o, mejor, la previ-
sión de cerramientos dobles en sepa-
raciones de viviendas así como con 
aquellos espacios no calefactados. 
Los tabiques que configuran los 
cuartos "húmedos" (cocinas, servicios 
higiénicos, etc.) deben ser, como míni-
mo, de tabicón, y preferiblemente de 
media asta de ladrillo hueco doble de-
bido al importante debilitamiento que 
sufren 105 mismos con la ejecución de 
rozas para las instalaciones. La reper-
cusión económica en la carpintería in-
terior es, sin embargo, digna de consi-
deración si se adopta esta solución. 
Es muy aconsejable por ello realizar 
en tabique sencillo el paramento que 
aloja la puerta para disminuir las jam-
bas de la misma. 
Los problemas constructivos tradi-
cionales deben tenerse presentes en la 
realización de la tabiquería particular-
mente en edificios de luces grandes. 
Así es muy necesario que los encuen-
tros de 105 tabiques con elementos es-
tructurales verticales no deben hacer-
se solidarios lo cual conlleva ha-
bitualmente prever las grietas en los 
encuentros. Es también práctica muy 
necesaria, aunque en la ejecución de la 
obra plantea ciertos problemas de orga-
nización, dejar una holgura de hasta 3 
cms. entre la última hilada colocada y el 
forjado horizontal superior rellenán-
dola pasado algún tiempo para evitar fi-
suraciones. 
Existe experiencia suficiente para 
indicar que los tabiques de placas y 
paneles así como, evidentemente, las 
mamparas si bien son soluciones de 
diseño adecuadas en ocasiones pre-
sentan graves carencias acústicas y 
frente al fuego. 
EDIFICACION 
24 . Revista de Edificación . Junio 1989 . N.o 6 
3.9. Carpintería interior 
Tiene interés indicar que este capí-
tulo ha ido perdiendo de forma paulati-
na importancia porcentual en el con-
junto del presupuesto general de la 
edificación y, en general, muestra un 
nivel muy bajo incluso en construccio-
nes de buena calidad especialmente 
en el aspecto que a mecanismos se 
refiere (cerrajería, picaportes, etc.). 
Como criterio general el material 
deseable para la realización de una 
adecuada carpintería de taller son las 
maderas africanas las cuales, por su 
escasa merma en el m.3 y su gran 
densidad, acusan muy levemente las 
distorsiones diferenciales debidas a la 
humedad. 
Factor muy importante y al que ge-
neralmente el arquitecto no atribuye la 
debida atención es la necesidad de 
que, en el presupuesto, se especifi-
quen de forma detallada y minuciosa 
las características de la unidad elegida 
no sólo en cuanto a dimensiones sino 
tipo y acabado de picaportes, pernios, 
premarcos, rejillas, etc., y las exija pos-
teriormente en obra. 
Por sistema deben exigirse puertas 
macizas con los herrajes y mecanis-
mos de primera calidad según la ter-
minología de los gremios, lo cual no 
quiere decir que sean las mejores pe-
ro sí las más adecuadas. Esta medida 
es, sin duda, de incidencia económica 
considerable pero en cualquier caso 
las huecas se rechazarán. Concreta-
mente en las puertas de acceso a la 
vivienda o local la puerta maciza con 
cerraduras homologadas de seguri-
dad, mirilla e incluso alarma es de to-
do punto necesarias. 
Los herrajes de colgar deben ser 
siempre de latón o bien niquelado bri-
llante siendo, por supuesto, la mejor 
solución el acero inoxidable en zonas 
húmedas como corresponde al País 
Vasco. Los herrajes con rodamientos 
son de vida prácticamente ilimitada. 
La colocación de premarcos, tanto 
para acometer la tabiquería como para 
mejorar el acabado de puertas y ar-
marios interiores, es imprescindible. 
Es muy adecuado, para disminuir en lo 
posible rozas en la tabiquería, utilizar-
los para recibir las conducciones eléc-
tricas previamente a levantar la fábrica 
de los cerramientos. 
La colocación del marco en obra se 
llevará a cabo presentándolo vertical-
mente con la ayuda de la plomada ya 
que el equilibrio y nivel de las puertas 
es esencial para su correcto funciona-
miento y duración. Medida sencilla, pe-
ro muy necesaria, es solicitar que to-
dos los marcos de puertas interiores, 
es decir sin cabio inferior, lleguen a la 
obra provistos de su correspondiente 
listón horizontal para evitar la defor-
mación de la pieza. 
Por exigencias de ventilación, olores, 
etc., en todos los casos, pero especial-
mente en cocinas cuando el suministro 
energético se prevea con gases com-
bustibles, las puertas de acceso a los lo-
cales húmedos se realizarán siempre 
con rejillas metálicas de aluminio anodi-
zado o acero galvanizado. El puente 
acústico es, en estos casos, inevitable 
salvo que exista un vestíbulo previo de 
distribución. 
Las puertas son, obviamente, ele-
mentos intercomunicadores pero tam-
bién hay que recordar su función bien 
como elementos cortafuegos, bien co-
mo elemento resistente al fuego. Su mi-
sión, por tanto, cuando se encuentran in-
cluidas en paramentos compartimenta-
dores de sectores de incendio se asegu-
rará mediante la oportuna exigencia al 
proveedor del documento de idoneidad 
del material, siendo siempre de acero 
galvanizado de doble Chapa y relleno in-
termedio con RF-30 o RF-60. 
3.10. Cubiertas 
Como recomendación general debe 
tenerse en cuenta que, además de su 
función en cuanto a impermeabilización 
y desagüe de aguas atmosféricas se re-
fiere, la construcción actual presenta un 
número creciente de exigencias en lo 
que atañe a la tipología de cubiertas que 
influyen en su concepción y diseño. La 
solución más adecuada, en nuestra opi-
nión, consiste en la adopción de un es-
pacio perimetral ejecutado con faldones 
inclinados y vuelos mínimos para pro-
tección de fachadas y una azotea hori-
zontal en coronación para una fácil colo-
cación de elementos tales como torreón 
del ascensor, antena parabólica, locali-
zación de aspiradores estáticos y, even-
tualmente, iluminación cenital de la caja 
de escaleras y otros espacios comunita-
rios. 
La consideración de la cubierta como 
elemento de diseño para el aislamiento 
del conjunto del edificio es, asimismo, 
primordial debiendo proyectarse en su 
esquema organizativo como una unidad 
conjunta con los espacios subyacentes 
habitualmente destinados a trasteros. 
La solución más adecuada tanto a efec-
tos térmicos como acústicos frente a fe-
nómenos meteorológicos y de la maqui-
naria de ascensores y, finalmente, para 
evitación de puentes térmicos y con-
densaciones, consiste en ventilar de for-
ma cruzada la cámara de aire constitui-
da por los trasteros y aislar debidamente 
el forjado inferior de separación de la cu-
bierta "fría" así creada con los espacios 
habituales inferiores. Para evitar la difu-
sión de vapor de agua de las superficies 
calefactadas a la cubierta ventilada, se 
colocará el aislamiento con una barrera 
paravapor incorporada al mismo o una 
lámina de plástico directamente sobre la 
capa superior del forjado constituyente 
del suelo de los trasteros. 
Si se adopta la tipología de cubierta 
plana en toda la superficie las ventajas 
térmicas, de ejecución y constructivas 
son incuestionables y ello tanto en nue-
va construcción como en rehabilitación. 
3.11. Revestimientos de paredes 
En los revestimientos de paredes, 
sean estas exteriores o interiores, se 
parte del concepto de que a los criterios 
de valoración estética, aun mantenien-
do su validez, se les añadirán como va-
lores indiscutibles a efectos de su elec-
ción los condicionantes de adecuación 
en cuanto a sus propiedades fungicidas, 
antialérgicas, de resistencia al fuego, 
acústicas, absorción de condensacio-
nes, etc., los cuales resultan actualmen-
te claramente prioritarios y deben ser 
valorados como tales por el técnico di-
rector. 
En paramentos situados al exterior se 
preferirán los revestimientos continuos 
frente a los chapados, sean éstos del ti-
po que fueren, pues los anclajes tanto 
vistos como ocultos presentan con el 
paso del tiempo numerosos problemas. 
Aun con excelentes anclajes en acero 
inoxidable son causa de frecuentes si-
niestros las consecuencias de falta de 
planeidad del chapado, variaciones di-
mensionales, desplomes, temperaturas 
de colocación, etc., desprendiéndose fi-
nalmente las placas. Concretamente los 
revestimientos constituidos por ligantes 
hidráulicos con aditivos hidrófugos con 
proyecciones finales de áridos de már-
mol presentan unas excelentes condi-
ciones de impermeabilidad, reducido 
coeficiente de transmisión de calor y 
adecuada adherencia a la sub-base del 
pa~amento así revestido. 
En paramentos recayentes al interior 
el uso de la Perlita se ha extendido mu-
cho con buenos resultados en locales 
secos pero también ha motivado fre-
cuentes denuncias cuando, equivoca-
damente, los locales en que se ha utili-
zado presentan valores elevados de hu-
medad. Hecho este muy importante y 
frecuente en sótanos, paramentos reca-
yentes al Norte, ausencia de ventilación, 
etc. En estos casos es mejor la realiza-
ción de un raseo fratasado maestreado 
e hidrofugado talochado finalmente pa-
ra su posterior acabado con una mano 
de pintura y dos de terminación. 
Criterios de seguridad evidentes jus-
tifican la tendencia a evitar en lo posible, 
y particularmente en locales de espec-
táculos y reunión, los revestimientos con 
telas en paredes laterales los cuales, en 
todo caso, deberán facilitarse con los 
correspondientes certificados de homo-
logación y de comportamiento ante el 
fuego. La presencia de pinturas con gra-
nos finos de mármol o similares permi-
ten soluciones de estética y seguridad 
ante todo tipo de agresión muy satisfac-
torias. 
Los paramentos de paredes y tabi-
ques interiores acabados con revocos 
de yeso constituyen una solución que 
posee excelentes condiciones cons-
tructivas frente a las agresiones de tipo 
térmico-acústico además de que los pa-
ramentos enyesados son menos pro-
pensos, en general, a la presencia de 
hongos que los que no lo están. 
Particularmente, y ello tanto en traba-
jos de rehabilitación como de obra nue-
va, los trasdosados de tabiques y para-
mentos con placas constituidas por he-
mihidratos de yeso con diferentes aditi-
vos (fibra de vidrio, poliestireno, cartón), 
permiten, además de las ventajas indi-
cadas en el párrafo anterior, conseguir 
una excelente guarnición frente al fuego 
así como regulación de las condensa-
ciones por lo cual su utilización se reco-
mienda. Es necesario, sin embargo, tra-
tar debidamente las juntas para recons-
truir las placas en las uniones y dar con-
tinuidad a los paramentos. 
Los paramentos pintados a la cola 
son más propensos a la aparición de 
eflorescencias de condensación que 
aquellos pintados a la plástica. Sin em-
bargo frente a problemas de condensa-
ción y/o fungicidas se deben emplear 
revestimientos específicos basados en 
la absorción por capilaridad. 
En locales con exigencias complejas 
tales como zonas húmedas, resistencia 
al desgaste, zonas muy transitadas, de-
mandas antiestáticas, etc., los revesti-
mientos de espumas vinílicas producen 
excelentes resultados. 
3.12. Revestimientos de techos 
La organización de la estructura y de 
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las redes de instalaciones (que deben 
ser accesibles en el mayor número de 
tramos posible y en todo caso en los 
más críticos), supone considerable re-
percusión tanto en la organización de 
suelos como de techos. Como criterio 
fundamental por tanto y siempre que 
instalaciones, particularmente de agua y 
gases de combustibles, lo demanden 
los techos deben proyectarse del tipo 
modular, en vez de continuo, para acce-
der sin dificultad a conducciones y tube-
rías. 
La utilización de planchas lisas de es-
cayola es solución asequible y práctica-
mente obligada cuando se realiza el ten-
dido de conducciones por los techos pe-
ro presenta detalles de ejecución a los 
que debe prestarse atención. Todas las 
conducciones incluidas en el falso techo 
deben calorifugarse, especialmente si 
son de cobre, para evitar las condensa-
ciones. También son frecuentes los 
agrietamientos por lo cual la fosa peri-
metral se ejecutará independientemen-
te y adosada al paramento lateral. Es por 
último necesario un amplio tendido de 
las juntas en evitación de alabeos y 
aguas en la superficie vista. 
En aquellos casos en que se produz-
can exigencias ambientales considera-
bles así como con instalaciones indivi-
dualizadas de calefacción el diseño de 
un falso techo es obligado con inclusión 
de una manta superior (cuando menos) 
de aislamiento de fibra mineral para mi-
nimizar la transmisión de ruidos así co-
mo las pérdidas térmicas. 
Frente a exigencias importantes de 
carácter acústico, y más concretamente 
en locales públicos en plantas bajas, los 
techos se revestirán por su cara interior 
de paneles acústicos y, colgados me-
diante elementos elásticos tipo "silent-
bloks", paneles absorbentes sobre los 
que se apoyarán otros de lana de roca 
con cámara de aire intermedia. La cá-
mara cuanto más profundidad posea 
ejercerá mejor su misión. 
3.13. Revestimientos de suelos 
Serán siempre de maderas africanas 
o, preferiblemente, de roble vasolizado 
el cual prácticamente no presenta dila-
tación alguna. La colocación de otros ti-
pos de tarima, como pino, de menor den-
sidad crean problemas tanto de punzo-
namiento como de absorción de dilata-
ciones y subsiguientes juntas. 
Las losetas de parquet también es re-
comendable que estén constituidas por 
maderas africanas y, en todo caso, su 
pegado a la capa de nivelación y recibi-
do se realizará con cementos cola espe-
cíficos para ese uso cuidando de mane-
ra especial la homogeneidad de distri-
bución. De esta forma se evitan por 
completo movimientos de las piezas y 
subsiguiente falta de adherencia a la ba-
se de agarre. 
El terrazo de micrograno en espacios 
de fuerte desgaste y elevada utilización 
resulta particularmente idóneo tanto por 
su resistencia unitaria como por condi-
ciones de limpieza. 
La moqueta, cuya vida es de 6 a 8 
años máximo, se procurará sea de pura 
lana virgen y tensada como técnica de 
colocación siempre sobre superficies 
limpias y que no puedan desprender 
polvo el cual se almacenaría bajo la mis-
ma para aflorar posteriormente al exte-
rior de forma paulatina pero ininterrum-
pida. 
Los revestimientos de corcho con 
mezclas vinílicas sobre suelos tratados 
con una capa superficial de PVC unida 
con tratamientos a presión producen 
unas mejoras termicoacústicas notorias 
en los locales en que se ubican mante-
niendo unas adecuadas condiciones de 
durabilidad similares a los revestimien-
tos comunes de PVC. 
La previsión sistemática de suelos 
flotantes mediante poliestireno expan-
dido o similar constituyendo tanto la 
sub-base del pavimento como el aisla-
miento de las conducciones de calefac-
ción produce una notoria mejora en el 
encapsulamiento de los locales. 
